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Att.: Tage Serensen Modt. dato: 16.11.2017
Analyserapport
Provested: Lindknud Vandvaerk. Boring DGU 123.557 - V20100500 / 4559000502
DGU-nr: 123.557
Provetype: Ravand - Boringskontrol + org. mikroforurening
Preveudtagning: 16.11.2017 kI. 13:35
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S MBR
Analyseperiode: 16.11.2017 - 28.11.2017
Provemaerke: Boring
Lab prevenr: 80503322 Enhed Kravveerdier DL. Metode a)Um
Min. Max. (%)
Inddampningsrest 120 mg/l 10 DS 204 12
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.017 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit <0.001 mg/l 0.001  SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 12 mg/I 0.3  SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-P 0.012 mg/I 0.01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4 15
Chlorid 18 mgll 1 SM17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid (F) <0.05 mg/l 0.05 DS/ENISO 10304-1 IC-EC 10
Sulfat 30 mg/l 0.5 SM17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Aggressiv kuldioxid 24 mg/l 2 DS 236:1977 20
Hydrogencarbonat 27.7 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Organiske samleparametre
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.22 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
Metaller
Arsen (As) 0.39 ug/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Barium (Ba) 31 ug/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Bor (B) 12 ug/l 1  DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Calcium (Ca) 17 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Kobolt (Co) 0.22 pg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Jern (Fe) 0.62 mg/l 0.01  DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Kalium (K) 1.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Magnesium (Mg) 2.1 mgll 0.1  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Mangan (Mn) 0.058 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Natrium (Na) 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Nikkel (Ni) 1.2 ug/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 30
Aromatiske kulbrinter
Benzen <0.02 ug/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 15
Toluen <0.02 ug/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 18
Ethylbenzen <0.02 ug/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 19
o-Xylen <0.02 ug/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 15
m+p-Xylen <0.02 g/l 0.02  1SO 15680 P&T-GC-MS 15
Naphthalen <0.02 ug/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 30
Chlorphenoler
2,4-dichlorphenol <0.01 pg/l 0.01 M 0352 GC-MS 15
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: storre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL.: Detektionsgraense a): udfert af underleverander
Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, segeord: Maleusikkerhed.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse Side 1 af 3

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prgvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



&> eurofins

A
S,

‘s,

'Y,

TEST Reg.No. 168

\\\\\ \

)

Eurofins Miljg A/S
@ Ladelundvej 85
_— DANAK 6600 Vejen
Danmark
KA Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Lindknud Vandvaerk Rapportnr.: AR-17-CA-00612883-01
Vinkelvej 30 Batchnr.: EUDKVE-00612883
6650 BRGRUP Kundenr.: CA0005247
Att.: Tage Serensen Modt. dato: 16.11.2017
Analyserapport
Provested: Lindknud Vandvaerk. Boring DGU 123.557 - V20100500 / 4559000502
DGU-nr: 123.557
Provetype: Ravand - Boringskontrol + org. mikroforurening
Preveudtagning: 16.11.2017 kI. 13:35
Prgvetager: Eurofins Mi|jﬂ Vand A/S MBR
Analyseperiode: 16.11.2017 - 28.11.2017
Provemaerke: Boring
Lab prevenr: 80503322 Enhed Kravveerdier DL. Metode a)Um
Min. Max. (%)
Chlorphenoler
2,6-dichlorphenol <0.01 ug/l 0.01 M 0352 GC-MS 15
Pesticider
2,6-DCPP <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
2,6-dichlorbenzosyre <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
4-CPP <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
4-nitrophenol <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
AMPA <0.01 ug/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 14
Atrazin <0.01 pg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Bentazon <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
CGA 108906 <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
CGA 62826 <0.01 pg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
Desethyl-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Desethyl-desisopropyl-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 28
Desethyl-hydroxy-atrazin <0.01 pg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Desethyl-terbutylazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Desisopropyl-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Dichlobenil <0.01 pg/l 0.01 M 0352 GC-MS 15
Dichlorprop (2,4-DP) <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Didealkyl-hydroxy-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 28
Diuron <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Ethylenthiourea (ETU) <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Glyphosat <0.01 ug/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 14
Hexazinon <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Hydroxyatrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 22
Hydroxysimazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
MCPA <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Mechlorprop (MCPP) <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Metalaxyl-M <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
Metribuzin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Metribuzin-desamino <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Metribuzin-desamino-diketo <0.01 pg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: storre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL.: Detektionsgraense a): udfert af underleverander
Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, segeord: Maleusikkerhed.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse Side 2 af 3

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).

Rapporten ma ikke gengives, un

dtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Att.: Tage Serensen Modt. dato: 16.11.2017
Provested: Lindknud Vandvaerk. Boring DGU 123.557 - V20100500 / 4559000502
DGU-nr: 123.557
Provetype: Ravand - Boringskontrol + org. mikroforurening
Preveudtagning: 16.11.2017 kI. 13:35
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S MBR
Analyseperiode: 16.11.2017 - 28.11.2017
Provemaerke: Boring
Lab prevenr: 80503322 Enhed Kravveerdier DL. Metode a)Um
Min. Max. (%)
Pesticider
Metribuzin-diketo <0.01 yg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Simazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Halogenerede alifatiske kulbrinter
Trichlormethan (Chloroform) 0.044 ug/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,1-trichlorethan <0.02 ug/l 0.02 1ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Tetrachlormethan <0.02 pg/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
Trichlorethen <0.02 yg/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
Tetrachlorethen <0.02 ug/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
1,2-dichlorethan <0.02 pg/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 10
cis-1,2-dichlorethen <0.02 yg/l 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 28
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret pravetagning Ja DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458 A
Vandtemperatur 8.1 °C DS/EN ISO 19458 A
pH 6.7 pH DS/EN I1SO 10523 A
Ledningsevne 20 mS/m 0.1 DS/EN 27888 A
litindhold 2.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 5814 A
Underleverandor:
A: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Kopi til:
Vejen Kommune , Kopimodtager drikkevand, Teknisk Forvaltning, Radhuspassagen 3, 6600 Vejen
28.11.2017
Kundecenter UMD\ 6@0,(,0(L/(
TIf: 70224256 Ulla Bggedal
Rentvand@eurofins.dk Kunderadgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: storre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL.: Detektionsgraense n): udfert af underleverander
Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, segeord: Maleusikkerhed.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse Side 3 af 3

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prgvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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